
細田配水池系

上田東配水池
案田配水池

(給水栓)
細田配水池

10月14日(土) ー 1200ng/L 1100ng/L 1100ng/L 1100ng/L ー

10月16日(月) 5ng/L未満 ー ー ー ー ー

10月17日(火) ー 1200ng/L 960ng/L ー ー ー

10月20日(金) ー ー 480ng/L 610ng/L 860ng/L ー

10月21日(土) ー ー 500ng/L 490ng/L 820ng/L ー

10月23日(月) ー ー 230ng/L 240ng/L ー 400ng/L

10月25日(水) ー ー 210ng/L 120ng/L ー 360ng/L

10月27日(金) ー ー 160ng/L 220ng/L ー 170ng/L

10月30日(月) ー ー 94ng/L 120ng/L 160ng/L 140ng/L

10月31日(火) ー ー 120ng/L 87ng/L 130ng/L 130ng/L

御北浄水場系 竹谷浄水場系

大勝給水栓 豊野給水栓

10月16日(月) ー 5ng/L未満

10月17日(火) 5ng/L未満 ー

浄水池及び給水栓

令和5年10月　有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

浄水池及び給水栓 円城浄水場(浄水池)

上田東配水池系

河平ダム日山ダム

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下


